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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

ENERGIMARKET

FORMALET MED ENERGIMZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

1. Mzerkningen synligger bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning eller lejlighed saelges eller udlejes.
2. Maerkningen giver et overblik over de energimaessige forbedringer, som er rentable at

gennemfgre - hvad de gar ud pa, hvad de koster at gennemfgre, hvor meget energi og C02 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger.

Maerkningen udfgres af en energikonsulent, som maler bygningen op og undersgger kvaliteten af
isolering, vinduer og dgre, varmeinstallation m.v. Pa det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestgrrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret praecis indikator for bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er steerkt afhangigt bade af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for abne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store maengder varmt vand. Maerket fortaeller altsa om bygningens kvalitet -

ikke om maden den bruges p3, eller om vinteren var kold eller mild.

«_T_?; ® Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMARKE

Pa energimaerkningsskalaen vises
bygningernes nuvaerende energimaerke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve Nuvaerende
op til energikravene for A2015.

v
Hvis de rentable energibesparelsesforslag M m 5@ E g m E E
A

gennemfgres, vil bygningerne fa
energimarke B

Nye bygninger

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse ogsa gennemfgres, vil
bygningerne fa energimaerke B

Arligt varmeforbrug

165,93 MWh fjernvarme 117.612 kr
Samlet energiudgift 117.612 kr
Samlet CO; udledning 23,40 ton
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BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i
dag, og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anfgrt den &rlige besparelse i
kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medfgre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfgrt. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfeeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt.

Man skal vaere opmasrksom p3, at der er en razkke besparelsesforslag, der i fzlge bygningsreglementet
BR15, skal gennemfgres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller

bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft _ Artig
Investering besparelse

LOFT

Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er

konstateret ud fra tegningsmateriale.

FORBEDRING VED RENOVERING

Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, s& 3.100 kr.

der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm Inden isolering af loftsrum 0,98 ton CO,

igangsaettes, skal det undersgges naermere, om de eksisterende konstruktioner er

tilstraekkeligt teette, sa korrekt udferelse sikres. Der etableres ny gangbro i

tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne haves til de nye

isoleringsforhold.

Ydervaegge : Artig
Investering besparelse

HULE YDERVAGGE

Ydervaeggene er udfgrt som 35 cm hulmur. Vaeggene bestar udvendigt og indvendigt

af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og

isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Vinduer, dgre ovenlys mv. . Ariig
Investering besparelse

VINDUER
Oplukkelig vinduer med et eller flere fag er monteret med med tolags energiruder
med kold kant.
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YDERD@RE
Yder-/terrassedgre med ruder af tolags energiglas.

Gulve . Arig
Investering besparelse

TERRANDAK

Terraendaek er udfert af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 160 mm
polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret
ud fra tegningsmateriale.

Ventilation . Arlig
Investering besparelse

VENTILATION

Der er monteret mekaniske udsugningsanlaeg. Der er spalteventiler i vinduerne.
Bygningerne anses for at veere normal taet.
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VARMEANLAG

Varmeanlag _ Arlig
Investering besparelse

FJERNVARME

Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlaeggene er udfgrt med uisoleret

varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.

VARMEPUMPER
Der er ingen varmepumper i bygningerne. Det vurderes ikke, at vaere rentabelt, at
konvertere til varmepumper, da bygningerne opvarmes med fjernvarme.

SOLVARME
Der er ingen solvarmeanlag pa bygningerne. Det vurderes, at vaere mere rentabelt,
at benytte tagfladerne til solceller fremfor solvarme.

Varmefordeling , Arlig
Investering besparelse

VARMEFORDELING

Den primzere opvarmning af ejendommen sker via gulvvarme i opvarmede rum. Til

hvert rum er fremfgrt gulvvarmeslange placeret i gulv. Rer er tilsluttet fordelerrar.

VARMEFORDELINGSPUMPER
Pa varmefordelingsanlagget er monteret en Alpha2 pumpe i hver lejlighed med en
maksimal effekt pa 18 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, Alpha2, 15-40.

AUTOMATIK
Til styring af korrekt rumtemperatur er monteret automatiske rumfalere i alle
opvarmede rum.

Udenfor fyringssasonen forudszettes det i beregninger at fordelingsanlaeg til

varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udefgler eller manuelt ved at lukke
ventiler og slukke for varmefordelingspumper.
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VARMT VAND

Arlig

Varmt vand )
Investering besparelse

VARMT VAND
| beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m2 opvarmet
boligareal pr. ar.

VARMTVANDSR@R
Tilslutningsrar til varmtvandsbeholder er vurderet udfert gennemsnitligt som 3/8"
stalrer. Rerene er uisoleret.

FORBEDRING
Isolering af tilslutningsrer til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udfgrt enten 3.200 kr. 300 kr.
med rgrskale eller lamelmaétter. 0,08 ton CO,

VARMTVANDSBEHOLDER
Varmt brugsvand produceres via gennemstrgmningsvandvarmer, fabrikat Redan.
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EL

EL ,&rlig
Investering besparelse

SOLCELLER

Der er ingen solceller pa bygningerne.

FORBEDRING

Montering af solceller pa gstvendte tagflader. Det anbefales at der monteres solceller 567.000 kr. 36.400 kr.

af typen Monokrystallinske silicium med et areal pa ca. 9 x 22,5 kvm (9 x 3,6 kW). For 18,75 ton CO,

at opna optimal virkningsgrad kan det vaere ngdvendigt at beskaere eventuelle
traekroner, sa der ikke opstar skyggevirkning pa solcellerne. Det bor undersgges om
den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vaegt fra solcellerne. En
eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets skonomi.

Inden investering ber der foretages en dimensionering/beregning af anlaggene i
forhold til det faktiske elforbrug i bygningerne.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningerne er fra 2002 og opfert i et plan som dobbelthus (130). Der er ingen kaelder under
bygningerne. Hver bygning indeholder i alt to selvstendige lejligheder. Teknikrum er placeret i bryggers.

Energimaerkningsrapporten indeholder falgende bygninger fra BBR-meddelelsen:
Bygning nr. 5, 6,7,8,9,10, 11, 12 & 13 (130)

Bygning nr. 1, 2, & 3 er lavet som selvstaendig energimaerkningsrapport, da disse bygninger har
anvendelsekoden 140.

Ud fra BBR-ejermeddelelsen er ejendommen ikke om-/tilbygget.

Repraesentant for ejendommen var til stede ved besigtigelsen. Under besigtigelsen var der adgang til nr.
81 og nr. 99. Disse to lejligheder er brugt som retningsgivende for bygningerne.

Der er ikke foretaget destruktive indgreb p& ejendommen.

Nogle konstruktioner er skjulte og komplet tegningsmateriale har ikke vaeret til radighed. Derfor er
nogle eksisterende konstruktioner ansl3ede.

Laengde, dimension og isoleringstilstand af varmtvandsrgr er skgnnede, da de er delvis
tilgaengelige.

Priser for udferelse af energibesparende foranstaltninger indeholder et skgn. Det anbefales altid at
indhente pris fra entreprengr/handvaerker, inden arbejdet igangsaettes.
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Tilbagebetalingstiderne er beregnet som simpel tilbagebetaling, hvori der ikke er indregnet
eventuelle renteudgifter samt andre ldneomkostninger.

De udregnet tilbagebetalingstider er taget ud fra det beregnet forbrug. Dermed kan de reelle
tilbagebetalingstider vaere leengere/kortere, hvis det faktisk forbrug er mindre/stgrre end det beregnet
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skgnnes at vaere rentable at gennemfgre. At vaere
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 &r, og
besparelsesforslaget anses at vaere rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 &r.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblaesning af granulat, er levetiden 40 ar,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 ar.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedszettelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfgrer, at forbruget af en given energiform stiger, sa vil stigningen vaere
anfgrt med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfaeldet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Arlig besparelse
Emne Forslag Investering i energienheder Arlig besparelse

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrer Isolering af tilslutningsrar til 3.200 kr. 0,63 MWh 300 kr.

varmtvandsbeholder op til 50 Fjernvarme

o -6 kWh

Elektricitet

El

Solceller Montage af nye solceller, 567.000 kr. 15.574 kWh 36.400 kr.

Monokrystallinske silicium, 9 x Elektricitet

A 12.710 kWh

Elektricitet

overskud fra

solceller
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgar i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte vaere fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhaenge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.
Arlig besparelse

Emne Forslag i energienheder Arlig besparelse
Bygning
Loft Efterisolering af loftsrum med 100 6,87 MWh Fjernvarme 3.100 kr.
e seseng 12 kWh Elektricitet

Energimarkningsnummer 311161969 10




ENERGIMARKNINGSRAPPORT

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Smedebakken 47, 8600 Silkeborg

AQTESSE cevreeeeeieeccirieeeeeeeiaeneeeeesasaseeeeeessasaeeseeeessansaeeaanas Smedebakken 47,
BBR Nttt en e 740-21895-5
Bygningens anvendelse i falge BBR......cc.ccccueeruerenneee. Raekke-, kaede, eller dobbelthus (130)
OPFBrelSESAr ..veeeeeeeeeeeeeeeeeieeeee et e e n e s eaesnanas 2002

Ar for vaesentlig renovering.....ccueeeeeeesenceeceecsee e Ikke angivet
Varmeforsyning ... e eeeeeeeee e Fjernvarme
Supplerende Varme........cccooeeeerreereereeenseese e e see e Ingen

Boligareal i falge BBR ..ccosuscmsscsismssssmamiscsacssinssasansasssisn 208 m?
Erhvervsareal i fglge BBR ..o 0 m?

Opvarmet bygningsareal......c..cceeeeeeeeeeeeeeeceeceeeceeceeeees 208 m?
Heraf'tagetage Opvarimet. . s s sssssiismmsesssmsdssions 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ........cocceeeneicecciceenncnen. 0 m?

Uopvarmet kaelderetage......ccceeeeeceneeenennecscencceneeeeaees 0 m?
ENergimaerke ... oceeceeieeeeeee e C

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... B

Energimeaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ... e 8.745 kr. i afregningsperioden
FaSHAT QIR 2eesivusstvammamssmmmmn et st st 5.002 kr. pr. ar

Varmeforbrug. ..t 19,99 MWh Fjernvarme
Aflaest periode .o 01-01-2015til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

VarmeUudgifter ... 9.219 kr. pr. ar

FaSEEIII .. mcnncossis somssons A s i 5.002 kr. pr. ar

Varmaudgin i llecssmesamsanmmmsmaassemmiskass 14.221 kr. pr. ar

Varmeforbrug.. ..o 21,07 MWh Fjernvarme

€02 GAeANING s mmmsmms s 2,97 ton CO, pr. ar
BYGNINGSBESKRIVELSE

Smedebakken 51, 8600 Silkeborg

AAIESSE ...ttt re s e nen Smedebakken 51,

BB RN snsssrosssasusnssmasnussssmssvssmssnsoatssssasastonss ssimssmssussamns 740-21895-6

Bygningens anvendelse i falge BBR........cccoeiiiiiicccnne Raekke-, kade, eller dobbelthus (130)
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OPFBrELSOSAI ... coonmseisaomssssssrsiivssivassosinisvansissinienssssussnsmnss 2002

Ar for vaesentlig renoVering. ... ueceeeeereeeneeseeeeeeeeeiees Ikke angivet
VarmeforsSyNiNg ... eeeeeee et Fjernvarme
SUpplerendeVarme: .sswss s ssssssesssissesssrsassicasssasssesnisnss Ingen
Boligareal i falge BBR ..o 208 m?
Erhvervsareal i fglge BBR «awusrssssasmmassmsmenesen 0 m?
Opvarmet bygningsareal....c.cccciccceeercccncerciccieeee 208 m?
Heraf tagetage opvarmet.......ccoceeceeveeeeeeercnceeecceeeeee 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet .........ccocevecencerncecsincennens 0 m?
Uopvarmet kaelderetage......ccoeeeereeceiiniescecscneesecsnees 0 m?
ENErQimMEBNKeE siiiisssmmsmssssnimsnsnssimsieiuasssimesssinnssatisaaass c
Energimarke efter rentable besparelsesforslag.......... B
Energimeerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

VarmeUdQIftEr . ccssssnssusosmmsesissmnsassmsasssssnassasasnsansatonsosses 7.223 kr. i afregningsperioden
Fast @fgift ..c...ceuerereurercrereees e saeas e een 5.002 kr. pr. ar

Varmeforbrlg s s mssssssmmanamsissismivmcissssssssgmossssnsons 16,51 MWh Fjernvarme
Aflaest PEriOde....cuceeeeeieeeecce e 01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

VarmeUdgifter.....ccceceeeeeeueeeueeraeeeceeree s sessnese e seessannes 7.614 kr. pr. ar

Fast afqiftsssmsimmms s 5.002 kr. pr. ar
Varmeudgift i @lt.....coceeeeeeeeeeceeeeeeceeee e ene e 12.616 kr. pr. ar
Varmeforbrug:... ..c.accamsassmsinisssiominissnssanstistinvsasosissmasins 17,41 MWh Fjernvarme
CO2 UALEANING ceuvrrerencueeseaseeeaeseseneasesasasesssesesesasessnsnns 2,45 ton CO, pr. ar
BYGNINGSBESKRIVELSE

Smedebakken 55, 8600 Silkeborg

AT @SS cssesaivsssssssnisssrsssssasisusssssvsucssissssnassntssssessissnsiesis Smedebakken 55,

BBR N uusieusnesuassssnsnantansontonmssssssaenianns fensbsunittnstasnisssasaasivnsis 740-21895-7
Bygningens anvendelse i folge BBR.......ccooieeeiiecnnnee Raekke-, kaede, eller dobbelthus (130)
OPfBrelSESAr ..coveureeeeeueeeereeeeeeec et eneen 2002

Ar for vaesentlig renovering......coceeeerersesncsessssneeecnene lkke angivet
VarmelOrSYNING s smmscasmsses srsnssnssssssssssassssnsessssasvassavsasans Fjernvarme
Supplerende Varme........coceeeeeeeeeeseeesecee e s Ingen

Boligareal i fglgeBBR :iissmsmmsnmmmmnmmamsassmsminnaas 208 m?

Erhvervsareal i fglge BBR c..c..ucsusssonesiasnicuncsissoningasannia 0m2

Opvarmet bygningsareal.......c.ccceeeeeeceeecerrcreenciecereenes 208 m?

Heraf tagetage opvarmet.......ccoccovveeeciecessicncsiecnecnens 0 m?2

Heraf kaelderetage opvarmet .......cccceeineiciniecccineences 0 m?
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Uopvarmet kaelderetage......ccoeveeeeeerceeecerseeeeceeeseeenee 0 m?2
ENBFGIMEBIKE «sousmessssmisssmmemssimmusimsisismmmsessussinsasismmmmusssssss C
Energimasrke efter rentable besparelsesforslag.......... B
Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter . . e sssmmsesmumssassissmsnosesassasssssssdsss 8.745 kr. i afregningsperioden
Fast @fQift cueeereeeeeeeeeceeereeresereeeseeesesae e enses s s eeeassenes 5.002 kr. pr. ar

Varmeforbrug i cumsommmssssssssssssmsssssimssssimsissamioss 19,99 MWh Fjernvarme
Aflaest PEriOde ....cv e 01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .. ... e eeseasseaeaenae 9.219 kr. pr. ar
Fast afqift cesssmumsssmmsmmmsesmmmemisssemsiss s 5.002 kr. pr. ar
Varmeudgift i @lt.....ccceeecueueceeeeeeeeeee e seeseeaeans 14.221 kr. pr. ar
Varmeforbrug. . ..c..scocme s rasmmomsmissmsrisms 21,07 MWh Fjernvarme
CO2 ULEANING cuvveeeeereeeerereeeneneeeerae e enee e eae e e neneeeeneaes 2,97 ton CO, pr. &r
BYGNINGSBESKRIVELSE

Smedebakken 81, 8600 Silkeborg

AATESSE vruissmmimmssassrsssmsssnsssissanssssicssuessusssssassnsassassssssnsan Smedebakken 81,
BBR N wcuuisynesrcansunssnsinesarannssssamssinnsoninssesassassosnsenssossassunsans 740-21895-8
Bygningens anvendelse i falge BBR.......ccccciiiiiiincnneee Raekke-, kaede, eller dobbelthus (130)
OPfBrelSESAr ..oovueeiceeercee et e eeen 2002

Ar for vaesentlig renoVering......cccveeeeerrenesseensessnceneens Ikke angivet
VarEOT YNNG ssms sosmsmssmmmuissanbmssanssssnsissassssasmassusnsssiassns Fjernvarme
SUpPlerende Varme.. ... .o cceeeeeeeeeeeece e sse e Ingen

Boligareal.l fglge BBR ccisosmsscmsmsmssmssmssmmsissssmasns 208 m?
Erhvervsareal i falge BBR ....cooiiieiiiieeeeercceeeee 0 m?

Opvarmet bygningsareal......cc.ccoveveeeeeececcsiescecinecene 208 m2

Herat tagetage :0pVariMet. cossssessesssssossnsansnssassessssasnssass 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ........ccccoorrevimnccenceccniennnne 0 m?

Uopvarmet kaelderetage.......ooceeeeeeeeeeeneeneeeenceeencenneenees 0 m?
Energimaarke ..ot C

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... B

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
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Varmeudgifter . ..o e 8.172 kr. i afregningsperioden
Fast @fQift .u...eueeeeeeeeeeeeeseseeseseresassesesseaeseeasasesneseseessssnnns 5.002 kr. pr. ar

Varmeforbrug....o e 18,68 MWh Fjernvarme
Aflaest periode........coecmeeenerc e 01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

VA BUdGIET s 8.615 kr. pr. ar
Fast afgift ....c.cocoreceemeer e 5.002 kr. pr. ar
Varmeudgift i alt. ..o 13.617 kr. pr. ar
V8- {11 (s) 5§ o ¥ (o R NN SRt AR S0 19,69 MWh Fjernvarme
(10 17 TT [U=1 [ T1 o Yo FOO OSSR 2,78 ton CO, pr. ar
BYGNINGSBESKRIVELSE

Smedebakken 85, 8600 Silkeborg

RFESSE oovustorsn M susosnervsrissinsststovvnessussssusansussnnsethasstassmiads Smedebakken 85,
BBR N csvmmsmssssssssasmmsaiimsissssessssisimsssmusssssansboe 740-21895-9
Bygningens anvendelse i falge BBR......cccccueiiiceennne. Raekke-, kade, eller dobbelthus (130)
OPfBrelSESAr ..ueeeueeeeeueeeeee e e ene e eae e aene e eaenes 2002

Ar for vasentlig reNOVEriNg . ususesissanssssnssssissssasarsasises Ikke angivet
Varmeforsyning. ... e eceeerceeeereere e Fjernvarme
Supplerende varme........c.ccccceveeneeeneerneesssnnsennessessessssnnes Ingen

Boligareal 1/falge BBR ucuuesmasiorissssrmssmsinitmsmesisseias 208 m?
Erhvervsarealifglge BBR ......ccccoiiiiiciinineicccecec 0 m?

Opvarmet bygningsareal.........cccccccceecurecnnseircennecsnccnennne 208 m?

Heraf tagetage opvarmet.......ccccevveeceeenceccecseecee e 0 m?

Heraf keelderetage opvarmet .........cccoceeeciciecenicccnnnnnee. 0 m?

Uopvarmet kaelderetage ......cooceeeeeeeeiiecrnccniececceee 0 m?
Enengim@aETke cucmaessimsasimsssmssssssssassussasssses sossssansss c

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... B

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter s s sssssassssmssssmessssss sosssssassisssssossssd 6.076 kr. i afregningsperioden
Fast @fQift c..evveeeeeeeeeeeiereeeeeceeese et nna 5.002 kr. pr. ar

Varmeforbrug. cnarmsmmmmmsmemmmmmasins s 13,89 MWh Fjernvarme
ATt PEFIOAR ..o ssatersssishasssisnnssnssinsnnsssmpsinssteatasshoassasssass 01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.
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VarmeUdgifter sssssssssvisssssmmmsisssssssnsnssvsssssimssssssss 6.406 kr. pr. ar
Fast afQift ..eueeeeeeeeeeeereeaeece e 5.002 kr. pr. ar
Varmeudgift Halt..........ciamemssmmsm e esamismsisms maevisess 11.408 kr. pr. ar
VAN X Or DTG csssssssuscssnsinsussionssssssimnmsmsesinsdsnsasdshessmness Shesn 14,64 MWh Fjernvarme
CO2 UALEANING cuvereeueerereeeeeeeeereeaeerasseseseeseeseese e tenenesanen 2,06 ton CO, pr. &r
BYGNINGSBESKRIVELSE

Smedebakken 89, 8600 Silkeborg

ATESSE ..o Smedebakken 89,
BBR! DT ccoecossessmsmmsmmsmminssmesssssassaivismsasiamsss s mpemmanissmdravsns 740-21895-10
Bygningens anvendelse i falge BBR......cccooieircrcnene Raekke-, kaede, eller dobbelthus (130)
OPfBrelSESAr ...oueueueeeeeeeeeeee e seeee e ee e eseenesasse e s e s nnees 2002

Ar for vaesentlig reNOVEriNg..........cwueeveeeeerresressnssasssssanees lkke angivet
Varmeforsyning. ... eeeeerensesissressse e Fjernvarme
Supplerende VarMeBisssssssssssssmasasisirsssssrmusimsissigssms Ingen

Boligareal i fglge BBR ... 208 m?
Erhvervsareal i fglge BBR ..o 0 m?

Opvarmet bygningsareal.......cceceeeereeeceseercrsecie e 208 m?

Heraf tagetage opvarmet.......ccocoeeeoeeeiccrenccneeneceee e 0m?2

Heraf kaelderetage opvarmet .......cccccocvrnenieenccccnnnnee, 0 m?

Uopvarmet keelderetage......coccoeceeeeerecnencenccncnceeceee 0 m?
ENETGITEBIKE wusssusssssssmosssssnisasmmssmasimsasessssncsissansss C

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... B

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

VarmeUdgifter .seeussmsmssuscmessmsismmesssssassssessssssasassi 6.313 kr. i afregningsperioden
Fast afgift c.ceieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecsaee e rees e 5.002 kr. pr. ar

Varmeforbrligs i imasmsmmmiemnsmsmmsmnmmrsismasiseminsssa 14,43 MWh Fjernvarme
Aflaest Periode.....cocceeeerceererinrirseree e 01-01-2015til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

VarmeUudgifter........ceueueucueeeaeeeieeneaeseseassesessassssesensesenns 6.655 kr. pr. ar

Fastaliift cmimammmstnansimmsiestn s 5.002 kr. pr. ar

Varmeudgift i @ltu....coee e 11.657 kr. pr. ar

VarmeforbniQ .. .smrsmsverssssssimmsisasmriststsstsesssrsms 15,21 MWh Fjernvarme

CO2 UALEANING cueetereeeraeeeeeeeeeeeeee e eeeesmee e e eaeneen 2,14 ton CO, pr. ar
BYGNINGSBESKRIVELSE

Smedebakken 93, 8600 Silkeborg

AARESSE: v ssusmvasanssossamsensissassessssaavstinsssdissassimsstes Sosioisinsia Smedebakken 93,

BBR NI ettt s ne e e 740-21895-11

Bygningens anvendelse i falge BBR.......cccoeeeeciiciennne. Raekke-, kaede, eller dobbelthus (130)
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OPIBIElSAEAR ... cc.onnmcnnsrmmeirmsmsmssmram s st 2002

Ar for vaesentlig reNOVEring .....cccoeeeeieecerneeeenee e Ikke angivet
Varmeforsyning. ... eieereerereee e Fjernvarme
Supplerende VariMe. . s sssssssisssssssssmsssssssssmsssssmssis Ingen
Boligareal i folge BBR .....ooiieiiieieeeeeeeee 208 m?
Erhvervsareal i fglge BBR :.uesssmnsismsssssmmrins 0 m?
Opvarmet bygningsareal.......c.coccceoeeiececicneccceeeee 208 m?
Heraf tagetage opvarmet......coceeeeceeeieecceeceeeceecece e, 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet .......cccccoceeecricnccencenncenene 0 m?
Uopvarmet kaelderetage......cocovieeenenccrsiccencecceeee 0 m?
ENERgimaBrKe! csossssssssnsssssssmenmussssssuscensissssammsssessiassonsasas c
Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... B
Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ... e 7.131 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ..oeeueueeeeereeeeeceeeeee s seaes 5.002 kr. pr. ar

Varmeforbrug. s s ssissmssmssssssssamssssssssssomsassemsssinassnsosss 16,30 MWh Fjernvarme
AflaeSt PErIOAE.cuueeeeeereereerceee et see e 01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ... et saenas 7.517 kr. pr. ar
Fashialqifticarsanasmrt it oot o) 5.002 kr. pr. ar
Varmeudgift i @lt......oeeeeeeeeeueereieeeeere e 12.519 kr. pr. ar
Varmeforbrugis=sssammsmmssmmsmssimmmmssammmmams 17,18 MWh Fjernvarme
CO2 ULEANING cueurereueeereeeeneseeeneeeeeaeseeseneneseeaenesesaenssenas 2,42 ton CO, pr. ar
BYGNINGSBESKRIVELSE

Smedebakken 97, 8600 Silkeborg

JAN e [ =S 3= =S Smedebakken 97,

21223 3 R 740-21895-12
Bygningens anvendelse i falge BBR.......c.ccoeeevecernnnee. Raekke-, kde, eller dobbelthus (130)
OPFfBrelSESAr ...couerierereeeecree e se s eaeessraeseenees 2002

Ar for vaesentlig renovering. ... eeeeeeeserecesseesseneeeenns Ikke angivet
NarTNelOrSYRING sssusssssnmsssnesmntosdbdisssmsaummsiusmsisumusssdy Fjernvarme
Supplerende Varme........occveeeceeeeeseeseesseese e seesneses Ingen

Boligareal i-falge BBR! «ocsmsasssmsmsmsimssmmsmsmssmsmmssmsisas 208 m?
Erhvervsarealifaglge BBR .....ccooiiieicieceic e 0 m?

Opvarmet bygningsareal.......ce:smasmmmsisassisssimm 208 m?2

Heraf tagetage opvarmet........ccoceeceeeeceeneceeeseceeseenee 0 m2

Heraf kaelderetage opvarmet .......cccoveciiiicnicccennenne 0 m?
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Uopvarmet kaelderetage.......ccoeeeereerneercniecneseseeeeenes 0 m2
ENergimaerke ....coiceeeeceeceeeeceeeee e c
Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... B
Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ..o e 8.448 kr. i afregningsperioden
Fast @fgift ...cceeceeereeeereeerreeeeeeeeess e e ne e eaennnes 5.002 kr. pr. ar

VarMetOrDIUG . sesssessssmsmmsssmssssmmssssanisssmsmasnsiasasvasassvanssa 19,31 MWh Fjernvarme
Aflaest Periode.....uccceeeeeeeeeieneeee e 01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ... eereeeeeeeereeeerecee e 8.906 kr. pr. ar
Fast afgift «cuemmssmmmmmisasmammmiamibasmam 5.002 kr. pr. ar
Varmeudgift i lte....eecceeeeeeeereeeeeeeeceee e ene s 13.908 kr. pr. ar
Varmeforbrlgs mmsmmsmmsmmrmmmmsmamn s s 20,36 MWh Fjernvarme
CO2 ULEdNING ..veereueeereeeeaeeeeeeae e s sens 2,87 ton CO, pr. ar
BYGNINGSBESKRIVELSE

Smedebakken 101, 8600 Silkeborg

J N [ =Y 3=T = PR Smedebakken 101,
=21 T 740-21895-13
Bygningens anvendelse i falge BBR.......ccccccconeiecnnnee. Raekke-, kade, eller dobbelthus (130]
OPfBrelSESAr ..oueeeeeeeeecreeereteeeeeae s e aeae et eas e neannenns 2002

Ar for vaesentlig renovering........coceeeeeeeeecrecrene s lkke angivet
VarmeforsynINg . ssssusssssssssissssssssssssssssssssssesnsrssssssasssnios Fjernvarme
Supplerende Varme........occcererniennsecesneese e Ingen

Boligareal i falge BBR wcsissusmmmmmsmsissmssmssntasassnis 208 m?
Erhvervsareal i folge BBR .....cocecoiieeeeveeceeeeeceee 0 m?

Opvarmet bygningsareal.......ccoccomerrecsecenniecssecceereeee 208 m?

Heraf tagetage opvarmet.....cccoeeeeeceieienccieereceene 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet .......cccocceeveeeeeceeceeccecncene. 0 m?

Uopvarmet keelderetage ... smessssussmmssssssmsisssvnsssssosnsss 0 m?

ENergimasrke ..o C

Energimzerke efter rentable besparelsesforslag.......... B

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
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Varmeudgifter ... ..o 6.391 kr. i afregningsperioden
Fastalgill ssamssmmmmmmmmssmismasimtmisimnssmammision 5.002 kr. pr. ar
Varmeforbrug.......ooceeeeeeerereeeeeee e 14,61 MWh Fjernvarme
Aflaest Periode.......ccceeruieeerereeerre e 01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normaldrets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

VarmeUdgIer .c.csmsssmmmmamisssiniommaiisomssnserasanes 6.738 kr. pr. ar

Fast afgift ..o 5.002 kr. pr. ar
Varmeudgift i alt..... oo 11.740 kr. pr. &r
VarmetorbrUG s s 15,40 MWh Fjernvarme
CO2 UALEdNING cueuceeeeeeeeereeeeeete e aee e 2,17 ton CO, pr. &r

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det er oplyst et samlet forbrug for bygningerne pa 153,71 MWh fjernvarme i ar 2015, Silkeborg Forsyning
A/S. Dette forbrug er ifglge beregningsprogrammet, Energy 10, er klimakorrigeret til 162,05 MWh. Det
beregnet forbrug for bygningerne er 165,93 MWh pr. ar.

Gennemsnitsforbruget pr. lejlighed er ca. 9 MWh fjernvarme pr. ar. Det gennemsnitligt forbrug er
beregnet ud fra det oplyste forbrug (klimakorrigeret], hvilket ggr at forbruget kun retningsgivende.

Det oplyste varmeforbrug stemmer godt overens med det beregnede forbrug.

Bygningernes placering pa energiskalaen, C, virker realistisk for bygningerne, ud fra opfgrelsestidspunkt
samt varmeforsyning.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstaende energipriser:

FIernVarme..... .ot 437,50 kr. per MWh
45.018 kr. i fast afgift per ar
Elektricitet til andet end opvarmning.......ccccccvveueeeneeee.. 2,24 kr. per kWh

De anvendte priser er hentet pa gaeldende takstblad fra Silkeborg Forsyning A/S. Variabel afgift er 437,50
kr/MWh og faste arlige afgifter pa 1.050 kr. samt 19 kr/m2 [BBR). De oplyste priser er inklusiv moms.

Der anvendt en pris pa 2,24 kr. pr. kWh elektricitet. Prisen inklusiv moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING | ENERGIBESPARELSER

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energispareforslagene ivaerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer. Desuden bgr
det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

HJZALP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energimarkningsnummer 311161969 18




ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Energikonsulenten kan fortaelle dig hvilke forudsaetninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. Pa www.byggeriogenergi.dk kan du og din handveerker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. P& www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, rad og veerktgjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfaelde vaere behjzelpelig med gennemfarelse af energibesparelser.

Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der ggr det nemmere for dig som husejer at
renovere din bolig pa en energirigtig made. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-radgiver. Se
mere pa www.bedrebolig.dk.

FIRMA
Firmanummer 600446
CVR-nummer 21940542

EnergiConsult
Raadhustorvet 1K, 7900 Nykgbing M

jebi@energiconsult.dk
tlf. 22523012

Ved energikonsulent
Troels Sgrensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrgrende
energimaerkningen. Klagen skal i farste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma der
har udarbejdet maerkningen, senest 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har faet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det
certificerede firma senest 1 ar efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem salger og keber, dog
senest 6 ar efter energimaerkningsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pa http://www.ens.dk/forbrug-
besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimaerkningsfirma
behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen til dig som klager. Det certificerede
energimaerkningsfirmas afggrelse af en klage kan herefter paklages til Energistyrelsen. Dette skal ske
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimaerkningsfirmas afggrelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionaerer i et boligselskab, samt kgbere eller erhververe af energimaerkede

bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgar af §§ 37 og 38 i bekendtggrelse nr. 673 af 25. juni 2012.
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Energistyrelsen fgrer tilsyn med energimaerkningsordningen. Til brug for stikprgvekontrol af om
energimarkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra

andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik p& at kunne foretage
samkgring af registre i kontrolgjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ens@ens.dk
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